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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
SERVIÇO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA NAS 
DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP 
 
APRESENTAÇÃO 
O presente memorial visa estabelecer os procedimentos para a manutenção elétrica e 
de telefonia nas diversas unidades de saúde do município de Cajati / SP. 
  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

1. RETIRADAS 
 

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA 
OU CIGARRA 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
remoção completa de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra; 
remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
REMOÇÃO DE LÂMPADA 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
remoção de lâmpada; remunera também a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 
 
REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO 
RESIDENCIAL COMPLETA 
1) Será medido por unidade retirada (un).  
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 

remoção de caixa de entrada de energia, padrão residencial completa; 
remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA TELEFÔNICA COMPLETA 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
remoção de caixa de entrada telefônica completa; remunera também a 
seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ACIMA 
DE 6,5 MM 
1) Será medido por comprimento de condutor retirado (m). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
remoção completa de condutor aparente, com de diâmetro externo superior a 
6,5 mm; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável. 
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REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 
MM 
1) Será medido por comprimento de condutor retirado (m). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
remoção completa de condutor aparente, com diâmetro externo até 6,5 mm; 
remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável. 
 
REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
remoção completa de disjuntor termomagnético; remunera também a seleção 
e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
remoção de poste de concreto, inclusive a base de sustentação; remunera 
também a seleção e a guarda do material reaproveitável. 
 
REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
remoção de reator para lâmpada; remunera também a seleção e a guarda 
das peças reaproveitáveis. 
 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO 
EXTERNO ATÉ 50 MM 
1) Será medido por comprimento de tubulação elétrica retirada (m). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
remoção completa de tubulação elétrica aparente, com diâmetro externo até 
50 mm; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável. 
 
RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera a mão de obra para a retirada do motor de bomba de 
recalque, independente do seu tipo e potência; remunera também a limpeza, 
a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
REMOÇÃO DE RELÉ 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
remoção de relé; remunera também a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 
 

2. SERVIÇOS ELÉTRICOS 
 
POSTE DE CONCRETO DUPLO "T", 200 KG, H = 7,50 M 
1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção 
duplo "T", com carga nominal de 200 kg e comprimento de 7,50 m; cimento, 
areia, pedra britada, equipamentos e a mão de obra necessária para a 
instalação completa do poste. 
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CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X 200) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição tipo II, dimensões 
300 x 560 x 200 mm, completa conforme padrão concessionárias; remunera 
também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação da caixa. 
 
CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X 200) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição tipo II, dimensões 
300 x 560 x 200 mm, completa conforme padrão concessionárias; remunera 
também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação da caixa. 
 
CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO "M" (900 X 1200 X 270) MM, 
PADRÃO CONCESSIONÁRIAS 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição externa, com sobre-
porta, tipo "M" de 900 x 1200 x 270 mm, constituída por: corpo, estrutura, 
portas e sobre-portas em chapa de aço nº 14, com acabamento conforme 
padrão concessionárias; dobradiças invioláveis, trincos com dispositivo para 
selagem e puxadores; viseiras em vidro nas portas; painel em madeira 
compensada, no fundo interno da caixa, com espessura de 18 mm, mais ou 
menos 1 mm; sobreportas, para proteção em instalações externas; inclusive 
todos os acessórios conforme padrão concessionárias; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação da caixa. 
 
CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO "T" (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de caixa para seccionadora, tipo "T" de 
900 x 600 x 250 mm, constituída por: corpo, estrutura e portas em chapa de 
aço nº 16, com acabamento conforme padrão concessionárias; dobradiças 
invioláveis, trincos com dispositivo para selagem e puxadores; aletas para 
ventilação permanente nas portas; painel em chapa de aço, no fundo interno 
da caixa; inclusive todos os acessórios conforme padrão concessionárias; 
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação da caixa.  
 
CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição polifásica tipo III, 
dimensões 500 x 600 x 200 mm, completa conforme padrão concessionárias; 
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação da caixa. 
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SUPORTE PARA 2 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO 
1) Será medido por unidade de suporte (braquet) instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de suporte (braquet), armação secundária, 
para 2 isoladores, de baixa tensão e a mão de obra necessária para a 
instalação da armação secundária. 
 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA 
DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLTON - 150A - SEM COMPONENTES 
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de 
embutir em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para 
disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente 
nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa 
com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada 
na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal; referência 
comercial 904501 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento 
dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. 
 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e 
buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 3/4", rígido, tipo pesado, com rosca, 
cor preta e braçadeiras em "U" para instalações elétricas e de telefonia, 
embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera 
também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, 
ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 
m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a 
tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de 
guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 
CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 
70ºC 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta 
condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de 
temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750ºV; remunera 
também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação 
do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 
eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em 
composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-
ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais 
e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 
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CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 
eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em 
composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-
ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais 
e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 
 
CAIXA EM PVC DE 4" X 2" 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC 
rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos 
e orelhas para fixação de espelho; referência comercial caixa Tigreflex, 
fabricação Tigre, 57500/071 fabricação Tramontina ou equivalente. 
 
CAIXA EM PVC DE 4" X 4" 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 4", em PVC 
rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos 
e orelhas para fixação de espelho; referência comercial caixa Tigreflex, 
fabricação Tigre, 57500/072 fabricação Tramontina ou equivalente. 
 
CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4" 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4" x 4", 
em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de 
eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, nos modelos com fundo móvel, 
ou com anel deslizante; referência comercial caixa octogonal Tigreflex, 
fabricação Tigre ou equivalente. 
 
PLACA DE 4" X 2" 
1) Será medido por unidade de placa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa, com ou sem furo 
central independente do formato, em poliestireno de 4" x 2", termoplástico de 
alto impacto; referência comercial: modelo Silentoque fabricação Pial, ou 
equivalente. 
 
PLACA DE 4" X 4" 
1) Será medido por unidade de placa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa, com ou sem furo 
central independente do formato, em poliestireno de 4" x 4", termoplástico de 
alto impacto; referência comercial: modelo Silentoque fabricação Pial, ou 
equivalente. 
 
INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA 
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de 
embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de 
faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho 
correspondente. 
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INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA 
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, com 
duas teclas paralelo fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, 
de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente. 
 
TOMADA DE CANALETA / PERFILADO UNIVERSAL 2 PÓLOS E UM 
TERRA, COM CAIXA E TAMPA 
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de canaleta e / ou 
perfilado, tipo universal com 2 pólos e um terra, com encaixe rápido; 
referência comercial Mopa, Real Perfil ou equivalente; remunera também a 
caixa suporte e a tampa correspondente. 
 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U", BASE E27 
DE 25 W – 110 OU 220 V 
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta 
eletrônica com reator integrado de 25 W, para tensões de 110 ou 220 V, 
modelo triplo "U" com base E27; referência G35097 ou G38026 fabricação 
Ozli do Brasil ou equivalente; remunera também o fornecimento da mão-de-
obra necessária para a instalação da lâmpada. 
 
LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G 13, DE 1850 ATÉ 2000 LM – 
18 A 20 W 
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de lâmpada tubular T8, base 
G 13, composta por módulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 
4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 1850 até 2000 lm, vida útil > ou = 25.000 h, 
potência entre 18 a 20W, garantia mínima do fabricante de 3 anos, com 
certificação do Inmetro; remunera também materiais, acessórios e a mão de 
obra para instalação da lâmpada; referência comercial: ESSENTIAL LEDtube 
1200 mm 18W 840/865 fabricação Philips, TUBO LED T8 
20W/4000/5000/6500 1200 mm fabricação Osram ou equivalente. 
 
LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA 
FECHADA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W / 36 W / 40 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária 
blindada em calha fechada, com instalação de sobrepor ou pendente, 
resistente ao tempo, gases, vapores não infláveis, ou atmosfera com 
umidade, constituída por: corpo de poliéster reforçado com fibra de vidro, ou 
policarbonato, ou poliestireno de alto impacto, conforme o fabricante; refletor 
em chapa de aço com pintura eletrostática; difusor em polietileno, ou 
policarbonato, ou de alto impacto; vedação em poliuretano sem emendas; 
soquetes antivibratórios, para uma lâmpada fluorescente de 32 W / 36 W / 40 
W; referência comercial: HT 01 S 132 fabricação Lumicenter ou equivalente; 
não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.  
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LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM 
DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
TUBULARES DE 28 W / 32 W / 36 W / 54 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária retangular de embutir tipo 
calha, com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em 
pintura eletrostática na cor branca; difusor plano em acrílico translúcido ou 
acrílico pontilhado; equipada com porta-lâmpada antivibratório em 
policarbonato com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos 
contatos, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, conforme tabela. 
Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação 
completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator; 
referência comercial: Luminária 2109 fabricação Itaim ou equivalente. 
Lâmpada Potência Nicho Rendimento Mínimo 
2 x T5 28 / 54 W 160 x 1230 mm 56% 
2 x T8 32 / 36 W 160 x 1230 mm 54% 
 
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM 
ALETAS DUPLAS PARABÓLICAS, PARA 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W / 54 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo 
calha aberta, com corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor 
branca; refletor e aletas duplas parabólicas em alumínio anodizado de 
altíssimo brilho (reflexão total de 95%); tampa central em chapa de aço 
perfurada na cor branca; equipada com porta-lâmpada antivibratório em 
policarbonato com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos 
contatos, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, conforme tabela. 
Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação 
completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator; 
referência comercial: Luminária 3315 fabricação Itaim ou equivalente.  
Lâmpada Potência Nicho Rendimento Mínimo 
2 x T5 28/54 W - - 
 
PLAFON PLÁSTICO E / OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE 
LUZ, COM SOQUETE E 27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 
COMPACTA 
1) Será medido por unidade de plafon instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de 
luz, com soquete E-27 integrado para lâmpada fluorescente compacta, em 
plástico ou PVC, disponível nas cores branco e preto, conforme o fabricante; 
referência comercial: Plafon 114 / 117 fabricação Perlex, Plafonier Decorativo 
PVC fabricação Sadokin, Plafon com Soquete fabricação Taschibra, PF 1/2 
fabricação Wetzel ou equivalente; remunera também materiais acessórios e 
a mão de obra necessária para a instalação do plafon em teto ou parede; não 
remunera o fornecimento da lâmpada. 
 
REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA 
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W / 220 V 
1) Será medido por unidade de reator instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de 
potência com capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor de sódio de 70 W / 
220 V e a mão de obra necessária para a instalação do reator. 
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PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA 
REATOR, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 
150 W A 400 W 
1) Será medido por unidade de projetor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de projetor 
retangular hermético, constituído por: corpo e aro em alumínio fundido, com 
aletas para dissipação de calor, acabamento com pintura em esmalte 
sintético; alojamento para equipamento, anexo ao projetor, em alumínio 
fundido, com pintura em esmalte sintético; refletor interno em chapa de 
alumínio estampado, acabamento anodizado; visor plano, em cristal 
temperado, à prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e 
junta vedadora; suporte para fixação, tipo "U", em aço galvanizado a fogo, 
com ou sem tripé; movimentos horizontal e vertical; soquete para lâmpada 
vapor metálico ou vapor de sódio de alta pressão de 150 W a 400 W. Não 
remunera o fornecimento de lâmpada e reator; referência comercial: TPE 
3170 fabricação Trópico ou equivalente. 
 
CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5500W/220V EM PVC 
1) Será medido por unidade de chuveiro instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com 
potência de 5.500 W para 220 V, com acabamento em PVC, inclusive braço 
de ligação em PVC, material de vedação necessário para sua instalação e 
ligação às redes elétrica e de água. 
 

3. SERVIÇOS DE TELEFONIA 
 
QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 400 X 400 X 120 MM 
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento do quadro de sobrepor padrão Telebrás 
em chapa, nas medidas 
externas 400 x 400 x 120 mm, com fundo de madeira, sem componentes; 
referência comercial 
Olipê, Lintermani ou equivalente. Remunera também materiais acessórios 
para a fixação e a 
mão de obra necessária para a instalação completa do quadro. 
 
QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 600 X 600 X 120 MM 
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento do quadro de sobrepor padrão Telebrás 
em chapa, nas medidas 
externas 600 x 600 x 120 mm, com fundo de madeira, sem componentes; 
referência comercial 
Olipê, Lintermani ou equivalente. Remunera também materiais acessórios 
para a fixação e a 
mão de obra necessária para a instalação completa do quadro. 
 
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA 
COTOS DE TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de cabo telefônico, tipo CTP-
APL-SN de acordo 
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com especificação TELEBRÁS 235.320.713, com 10 pares de 0,50 mm, em 
cobre estanhado, 
isolação em polietileno ou polipropileno e capa externa tipo APL, para cotos 
de transição em 
caixas de distribuição, caixas terminais e entradas de edifícios. 
 
FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS 
TELEFÔNICOS 
1) Será medido por comprimento de fio instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fio telefônico, tipo FI-60 
de acordo com 
especificação TELEBRÁS, com 1 par de 0,60 mm, em cobre eletrolítico 
estanhado, isolação em 
cloreto de polivinila PVC na cor cinza, para ligação de aparelhos telefônicos 
à rede interna. 
 
FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-160 
1) Será medido por comprimento de fio instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fio telefônico, tipo FE-160 
com diâmetro 
nominal do cabo de 1,60 mm de acordo com especificação TELEBRÁS 
235.320.707; isolação 
em polietileno (PE) na cor preta; para instalações aéreas na ligação das 
caixas de distribuição às 
entradas dos assinantes. 
 
APARELHO TELEFÔNICO MULTIFREQUENCIAL, COM TECLAS 
"FLASH", "HOOK", "PAUSE", "LND" E "MODE" 
1) Será medido por unidade de aparelho telefônico instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de aparelho telefônico 
multifrequencial analógico 
com teclas "FLASH", "HOOK", "PAUSE", "LND" e "MODE", controle de 
discagem em pulso 
ou tom, controle de volume em três níveis e adaptador com 4 pinos padrão 
TELEBRÁS. 
 
BLOCO DE LIGAÇÃO COM ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES, BER-10 
1) Será medido por unidade de bloco instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de bloco de ligação interna, de engate 
rápido, para 10 pares, 
tipo BER 10, com suporte para instalação em quadro de telefonia com fundo 
de madeira, e a 
mão de obra necessária para a instalação do bloco em quadros telefônicos, 
de acordo com as 
especificações da TELEBRÁS. 
 
CABO TELEFÔNICO CCE-APL, COM 4 PARES DE 0,50 MM, PARA 
CONEXÕES EM REDE EXTERNA 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de cabo telefônico, tipo CCE-
APL de acordo com 
a especificação TELEBRÁS 235.320.710, com 4 pares de 0,50 mm, em cobre 
nu, isolação em 
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polietileno ou polipropileno e capa externa tipo APL, para conexões 
telefônicas externas em 
instalações aéreas ou subterrâneas. 
 
CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 
10 PARES DE 0,50 MM, PARA REDE EXTERNA 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de cabo telefônico secundário 
de distribuição, 
tipo CTP-APL de acordo com especificação TELEBRÁS 235.320.701, com 10 
pares de 
0,50 mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou polipropileno e capa externa 
tipo APL; para 
uso em redes externas como cabo secundário de distribuição, podendo ser 
instalado em dutos 
subterrâneos ou linhas aéreas; remunera também material acessório para 
fixação em redes 
aéreas. 
 
TOMADA PARA TELEFONE 4 PÓLOS, PADRÃO TELEBRÁS, COM 
PLACA 
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, 
padrão TELEBRÁS, de 
quatro pólos; remunera o espelho correspondente 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  
Deverá a empresa contratada responsabilizar-se por todo o transporte de 
materiais e equipamentos necessários aos serviços, bem como sua 
instalação no canteiro de obras, com as devidas sinalizações necessárias. 
Todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços serão de 
responsabilidade da Contratada. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
A Contratada é responsável única para com os empregados e auxiliares 
utilizados na obra, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, 
previdência social, seguro de acidente de trabalho ou quaisquer outros 
encargos. A contratada devera fornecer todos os E.P.I’s necessários a 
segurança do trabalhador. 
 
LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS  
Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 
Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. A obra deverá ser entregue limpa em perfeito estado de 
conservação e limpeza. Deverão apresentar perfeito funcionamento, todas as 
instalações elétricas, etc. Todo o entulho deverá ser removido do terreno. 
Deverão ser lavados, convenientemente, todos os pisos, devendo ser 
removido qualquer vestígio de tintas, manchas e argamassa. 
 
     Cajati, 25 de julho de 2019. 


